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ORDEN DE TRABAJO xtra

oT[ 2023MA156
¢

SERVICIO TECNICO fie e Y FeCHA: [ 1170472023 |
@ SERVICIO TECNICO / CLIENTE
SOLICITADO POR: l J Telf. / e-mail: #1pt@ebara.com / luengo.paloma@
#2
PARA SAT: | 1-[ (ES) VALLADOLID ] - TALLERES ELFO SERVICE
I
E-mail: talleres_elfo@hotmail.com
ATT: [ ] Tel: 676838572 |

Solicitamos realicen el soporte técnico indicado en la presente orden para el CLIENTE:
[ 312192 | GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. |

parael : a definir Contactar lo antes posible para coordinar la ejecucion del trabajo.

CONFIRMAR FECHA jo G e EMILIO / 639212409 /

X DESCRIPCION DEL EQUIPO / TRABAJO

TIPO DE TRABAJO EQUIPO - PEDIDO EBARA

#1|PTA. MARCHA GRP. CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAL |GRUPO INC. AFU18AS MT 32-200/7.2 DJ - 3290211138

#2 EQUIPO+CODIGO
#3 EQUIPO+CODIGO
m GRUPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS:
PTO. DE TRABAJO#1: @ (m°h) = | H (m.c.a.)=|
PTO. DE TRABAJO#2:  Q (m°h) = 1 H (m.c.a.) =|
GRUPOS DE PRESION:
PRESION CONSIGNA#T:  H (bar) =| | |
PRESION CONSIGNA#2:  H (bar) =| | l

OBSERVACIONES AL _TRABAJO:

|
|
[}
|
|

L
@ LOCALIZACION DEL EQUIPO / CONTACTO
INSTALACION: | 137 VIVIENDAS NORFOREST ]
cAlLe:  [VILLA DEL PRADO N [ ]
LOCALIDAD: |VALLADOLID |PROVINCIA: | VALLADOLID |
contacto: & [EMILIO/ |TELEFONO: | 639212409 / |

'OBSERVACIONES:

-
\
|
|
|

i |

Una vez finalizada Ia asistencia enviennos, a la mayor brevedad, copia de:
- Informe "Hoja de Asistencia” cumplimentada y firmada por el cliente haciendo referencia a esta OT. Se incluiran

documentos graficos y documentos aportados por el cliente.
- Protocolo de Pruebas, cuando se trate de la puesta en marcha de un grupo de presién / contra incendios.

- Albarén valorado por los trabajos realizados.
e-mail para envio: garcia.lisset@ebara.com / luengo.paloma@ebara.com / garcia.nuria@ebara.com

EBARA Pumps lberia, S.A. Poligono Ind. La Estacién C/ Cormoranes, 6-8. 28320 Pinto (Madrid ). Teff:916 923 630 / 902 101 206 E-mail: correo.episa@ebara.com Web: http://www.ebara.es/




EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

Pol. Ind. “La Estacién”

C/ Cormoranes 6 y 8

28320 Pinto — MADRID

Tel. 91 692 36 30 — correo@ebara.es

SERVICIO TECNICO  c.F.a48.000834

Clientel GROPC LFLACTRD STOLKS | $.4.0 4]Orden de Trabajol 223 NA 5"£
Customer Work Order

Direccion / Instalacion | A%Fviv. Neegorest  Villa dl Pace

Address / Location ‘
Persona de contacto | Emitic (£x%5=) | Telf| €39 - 242-4es |
Contact person Telf.

N° pedido / factura | ] Fecha de compral

Order / Invoice Nr. Purchase date

Equipo ré.c I AR AS MT 32-Zc OF J N. Fabricaciénrqoc”(ozie - xbzlg
Equipment Manufact. Nr.

Bomba| - N° serie| | Motor| " N° serie|

Pump Serial Nr. Motor Serial Nr.

Tipo de trabajo: PUESTA MARCHA REVISION FUNCION. [ |  REPARACION []

Type of work COMMISSIONING FUNCTION. REVIEW REPAIR

Informe / Report:

® Poeg"‘c\ e NGl C‘no..

REALIZACION DE LA ASISTENCIA CUBIERTA POR LA GARANTIA: REL []NO
Desplazamiento Km a €/Km
Tiempo total horas a €/ hora
Materiales usados / Spare paris cant./qgty. precio/price

X | X €

X X €

X | X €

Subtotal
ILV.A% 21
IMPORTE TOTAL €
Técnico SAT: Conforme cliepftey Fecha:

W A6)o5 | 23




BOLETIN DE PUESTA EN MARCHA
GRUPO CONTRA INCENDIOS

SERVICIO TECNICO UNE 23-500:2012
FECHA: Aélo5]2% TECNICO: _LLFE SERVICE REF. scop2® -X22
CLIENTE: caote £7zcTio STecks OBRAD 427 VIV, NORFOREST
EQUIPO: yig MT 32-%c0 DS Qm3/h): A2 H(mca) _€© SIN Sco &y -Zc22
OPERACION RESULTADO
Fugas en general CK [l
Prueba lamparas o | [
Tension de alimentacion (voltimetro) AGE, vV
Temperatura ambiente AY °C
Temperatura agua Al °C
GENERAL Presién gspiracién : . - bar
Diferencia de cotas entre manometros (asp. - imp.) - m
DIESEL Presion circuito de refrigeracion externa / caudal (interc. agua-agua) - bar
T"" agua de refrigeracion externa (entrada/salida) - °C
T""® motor (inicial/final) 30 °C
T prensas / cojinetes - °C
Regulacion valvula de seguridad (caudal "cero") OK |
Alarma selector en posicion "no automatico" T4 L]
Arranque manual oK ]
BOMBA Presién de arranque modo autor’n.ético ‘§ o5 bar
Presion de parada modo automatico 7O bar
JOCKEY N. arranques (final de prueba) 25 ud.
Varios: — -
o |Presion aspiracion - bar
MODELO: & |Presién impulsion e,8 | bar
B s Velocidad motor 350 | rpm
- (Qn) Caudal 42, < | m3/h
BOMBA £ [Presion aspiracion - | par
PRINCIPAL | § [Presion impuision (8 | var
DIESEL < [Velocidad motor 340 | rpm
= [(Q1,4xn) Caudal A7, | m3h
N § Presion aspiracion — | bar
) Q |Presion impulsion 5,5 bar
¥ [Velocidad motor 2440} rpm
Arranque manual bat. A OK L]
BOMBA N.: o [Arranque manual bat. B OK O
£ [Presién de arranque modo automatico 5,c | bar
MOTOR N.: O Prueba ciclos de arranque / Alarma "Fallo de Arranque" oKk O
Varios: - -
OBSERVACIONES: Firma de Conformida
EBARA A\CL!ENTE

i

S



