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PAREDES y RIVAS
A R 4 U I T E C T O S

NORFOREST, S.L.

EDIFICIO PARA 137 VIVIENDAS Y GARAJE
PARCELA 18 P.P. VILLA DEL PRADO
Calle del Monasterio de San Lorenzo del Escorial c/v a calle del Monasterio de San Esteban de Gormaz - Valladolid.

4322101UM5142A0001UI

DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA

CUMPLIMIENTO DE  LA SECCIÓN SI 5 DEL CTE DBSI
INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD EN EMERGENCIAS PGOU/04

22

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO
CUMPLIMIENTO DEL ART. 303 Y 364 DEL PGOU/04
ESPACIO DE MANIOBRA LIBRE DE OBSTÁCULOS PARA LOS
BOMBEROS A LO LARGO DE LAS FACHADAS EN LAS QUE
ESTÁN SITUADOS LOS ACCESOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO

NOTA: cumplimiento CTE DB-SI 5 - INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

VIVIENDAS DEL EDIFICIO QUE DAN AL ESPACIO INTERIOR DEL
EDIFICIO, QUE CUMPLE LAS CONDICIONES PARA
CONSIDERARSE ESPACIO EXTERIOR

PLANTA BAJA - E.1/200

PLANTA PRIMERA - E.1/200
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Según el punto 1.2 (Entorno de los edificios) del CTE DB-SI 5, en su apartado "d", la distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas, ha de ser de 30m. La solución propuesta en proyecto para dar cumplimiento a dicho punto es la de plantear varias puertas de acceso en el vallado perimetral del edificio.
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